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zp. ventil -20
bytový vodomer pre SV - 15
G.K. 20
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2x zp. ventil -20
2x bytový vodomer pre SV - 15
2x G.K. 20

automatická odvzd. armatúra (15)

zp. ventil -20
bytový vodomer pre SV - 15
G.K. 20

POZNÁMKA: Potrubie za vodomerom  nesmie klesať.
Ak to tak nie je, musí byť osadný automat. odvzdušňovacíia armatúra

zp. ventil -20
bytový vodomer pre SV - 15
G.K. 20

Jestvujúci prívod pre podkrovné bty
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stupačka 4x

stupačka pre podkrovie a hydranty- 2x

Rozvody pokračujú jestvujúcimi

Ideové riešenie vodomernej zostavy
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Opad PP 75 od filtra a BA 295 do kanalizácie cez ZU

75

Vysadenie odbočky 100/75 na liatinovej stupačke
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G.K. 20 + z. 20
pre skúšky a dezinfekciu
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2x zp. ventil -20

2x bytový vodomer pre SV - 15

2x G.K. 20

automatická odvzd. armatúra (15)

zp. ventil -20
bytový vodomer pre SV - 15

G.K. 20

OSADENIE VODOMEROV  M  1 : 25

zp. ventil -20
bytový vodomer pre SV - 15
G.K. 20


