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Napatova sustava: 3+PEN, 230/420, 50 Hz - TN-C

Ochrana pred urazom elektrickym prudom:

V normalnej prevadzke - izolovanim zivych casti, krytmi, umiestnenim mimo dosahu
Pri poruche - samocinnym odpojenim napajania

Napatova sustava: 22 kV, 50 Hz - IT
N d Ochrana pred dotykom zivych casti STN EN 61936-1
1328 536 ochrana krytom
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ochrana zabranou
ochrana umiestnenim mimo dosahu

Ochrana pred dotykom nezivych casti STN EN 61936-1
Ochrana uzemnenim STN EN 505221
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